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El funcionamiento seguro de estas unidades sólo puede garantizarse si su instalación y puesta en marcha 
se realiza correctamente y el mantenimiento lo realiza una persona cualificada (ver Sección 1.11) según 
las instrucciones de operación. También debe cumplirse con las instrucciones generales de instalación 
y seguridad de construcción de líneas y plantas, así como el uso apropiado de herramientas y equipo de 
seguridad.

Advertencia
Las juntas interior y exterior que se usan cuando se instala o realiza el mantenimiento al UIB en un 
conector PC_ contiene un aro de refuerzo de acero inoxidable que puede causar daños si no se manipula/
elimina correctamente.

 
Uso previsto 1.1
Refiriéndose a las Instrucciones de Instalación y Mantenimiento, placa de características y Hoja de 
Información Técnica, comprobar que el producto es el adecuado para el determinado uso/aplicación. 
El UIB30 cumple los requisitos de la Directiva de Equipos a Presión (PED) y se encuentra dentro de la 
categoría 'SEP' (BPI). 
La Directiva requiere que los productos que se encuentran dentro de esta categoría no llevan 

marcado .

i) El UIB30 ha sido diseñado específicamente para el uso solo con vapor saturado que está en el Grupo 
2 de la antedicha Directiva de Equipos a Presión. El uso de estos productos con otros fluidos puede 
ser posible pero se debe contactar con GESTRA para confirmar la conveniencia del producto para la 
aplicación que se esté considerando.

ii) Comprobar que el tipo de material, presión, temperatura y valores máximos y mínimos sean los 
adecuados. Si los valores de los límites máximos del producto son inferiores a los del sistema en el que 
está montado, o si el funcionamiento defectuoso del producto pudiera producir una situación peligrosa 
de exceso de presión o de temperatura, compruebe que dispone de un dispositivo de seguridad en el 
sistema para evitar tales situaciones de exceso.

iii) Determine si la instalación está bien situada y si la dirección de flujo es correcta. 

iv) Los productos GESTRA no están diseñados para resistir tensiones externas que pueden ser inducidas 
por el sistema en el que están montados. Es responsabilidad del instalador considerar estas tensiones 
y tomar las precauciones adecuadas para minimizarlas.

v) Cuando sea necesario, retirar todas las tapas de las conexiones y la película de plástico de protección 
de las placas de características antes de instalar en aplicaciones de vapor o de alta temperatura.

 
Acceso 1.2 
Antes de realizar cualquier trabajo en este equipo, compruebe que tiene buena accesibilidad y si fuese 
necesario una plataforma segura. Preparar equipo de elevación adecuado si se precisa.

 
Iluminación 1.3
Asegúrese de que tiene la iluminación adecuada, especialmente cuando el trabajo sea minucioso o 
complicado.

 
Gases y líquidos peligrosos en las tuberías 1.4
Considerar qué hay o qué ha podido haber en las tuberías. Considerar: materiales inflamables, sustancias 
perjudiciales a la salud o riesgo de explosión.
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1.5 Condiciones medioambientales peligrosas
Considerar áreas de riesgo de explosiones, falta de oxígeno (por ej. tanques o pozos), gases peligrosos, 
temperaturas extremas, superficies calientes, riesgos de incendio (por ej. mientras suelda), ruido excesivo 
o maquinaria trabajando.

 
1.6 El sistema

Considerar qué efecto puede tener sobre el sistema completo el trabajo que debe realizar. ¿Puede afectar 
la seguridad de alguna parte del sistema o a trabajadores, la acción que vaya a realizar (por ej. cerrar una 
válvula de aislamiento, aislar eléctricamente)? 
Los peligros pueden incluir aislar orificios de venteo o dispositivos de protección, también la anulación 
de controles o alarmas. Cerrar y abrir lentamente las válvulas de aislamiento para evitar perturbaciones 
al sistema.

 
1.7 Sistemas de presión

Asegúrese de aislar cualquier presión y de normalizarla a la presión atmosférica de forma segura. 
Plantéese un doble aislamiento (doble bloqueo y purgado) y el bloqueo o etiquetado de las válvulas 
cerradas. No asumir que el sistema está despresurizado aunque el manómetro de presión indique cero.

 
1.8 Temperatura

Dejar que se normalice la temperatura después de aislar para evitar quemaduras. 

 
1.9 Herramientas y consumibles

Usar siempre las herramientas correctas, los procedimientos de seguridad y el equipo de protección 
adecuado. Utilizar siempre recambios originales GESTRA.

 
1.10 Indumentaria de protección

Considere si necesitará indumentaria de protección para proteger de los riesgos de, por ejemplo, 
productos químicos, altas / bajas temperaturas, ruido, caída de objetos, daños a ojos / cara.

 
1.11 Permisos de trabajo

Todos los trabajos han de ser realizados o supervisados por personal competente.
El personal de instalación y los operarios deberán tener conocimiento del uso correcto del producto según 
las Instrucciones de Instalación y Mantenimiento.
Donde se requiera, deberán estar en posesión de un permiso para realizar el trabajo. Donde no exista un 
sistema similar, se recomienda que una persona responsable sepa en todo momento los trabajos que se 
están realizando y, donde sea necesario, nombre una persona como responsable de seguridad.
Si fuese necesario, publicar advertencias de seguridad.

 
1.12 Manipulación

La manipulación de productos grandes y/o pesados puede presentar riesgos de lesiones. Alzar, empujar, 
tirar, transportar o apoyar una carga manualmente puede causar lesiones especialmente en la espalda. 
Deberá evaluar los riesgos que comporta la tarea, al individuo, la carga y el ambiente de trabajo y usar el 
método del manejo apropiado dependiendo de las circunstancias del trabajo a realizar.
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Riesgos residuales 1.13
Durante el uso normal la superficie del producto puede estar muy caliente. Si se usa con las condiciones 
operativas máximas, la temperatura de la superficie de este producto puede alcanzar temperaturas de 
425°C (797°F). 
Muchos productos no tienen autodrenaje. Tenga cuidado al desmantelar o retirar el producto de una 
instalación (ver las ‘Instrucciones de mantenimiento’).

Heladas 1.14
Deben hacerse las previsiones necesarias para proteger los productos que no tienen autodrenaje de los 
daños producidos por heladas en ambientes donde pueden estar expuestos a temperaturas por debajo 
de cero.

 
Eliminación 1.15
Al menos que las Instrucciones de Instalación y Mantenimiento indiquen lo contrario este producto es 
reciclable y no es perjudicial con el medio ambiente si se elimina con las precauciones adecuadas. 

 
Devolución de productos 1.16
Se recuerda que, de acuerdo con la legislación de Comunidad Europea sobre la salud, seguridad e higiene, 
el cliente o almacenista que retorne productos a GESTRA para su reparación o control, debe proporcionar 
la necesaria información sobre los peligros y las precauciones que hay que tomar debido a los residuos 
de productos contaminantes o daños mecánicos que puedan representar un riesgo para la salud o 
seguridad medio ambiental. Esta información ha de presentarse por escrito incluyendo la documentación 
de seguridad e higiene de cualquier sustancia clasificada como peligrosa.
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2.1 Descripción general
El UIB30 es un purgador de cubeta invertida válido para instalación vertical u horizontal (tapa hacia abajo), para 
fácil extracción de la línea sin desmontar de la tubería. Instalado con un conector de tubería (disponible de GESTRA 
por separado), el UIB puede ser extraído fácilmente sin desmontar la tubería, con un corto tiempo de parada. Los 
conectores de tubería están disponibles con conexiones roscadas, preparadas para soldar (socket weld) y con bridas.

Normativas
Este producto cumple plenamente con la Directiva de Equipos a Presión (PED).

Certificación
Dispone de certificados EN 10204 3.1. 
Nota: Los certificados/requerimientos de inspección deben 
solicitarse con el pedido.

Nota: Para más información, consulte la ficha técnica del 
UIB30.

Fig. 1 UIB30

1 tapa

* Extras opcionales
La tapa (1) también está disponible con un tapón 
de drenaje roscado y conexión (13 + 14) en 3/8" 
NPT, ½" NPT o ½" BSP para permitir el drenaje. 
Esta opción se ha de especificar al realizar el 
pedido.

* 13

* 14

2 Información general del producto
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Tamaños y conexiones de tuberías 2.2
El UIB30 puede montarse con un amplio rango de conectores de tuberías distintos que incluyen:

PC10HP Conector recto ASME 600 
Consulte la ficha técnica de la lista 
de al lado para ver más detalles 
de las conexiones disponibles en 
los conectores de tubería.

PC20 Conector con filtro tipo 'Y' ASME 300

PC30 Conector con una válvula de pistón integral ASME 600 

PC40 Conector con dos válvulas de pistón integrales ASME 600

Rango de operación 2.3

 Nota: El modelo y conexiones del conector deben seleccionarse de acuerdo con las presiones y temperaturas del 
conjunto completo. Ver la información técnica listada en la Sección 2.2 para especificar.

Condiciones de diseño del cuerpo ASME 300

PMA Presión máxima permisible 49,6 bar g a 38°C (720 psi g a 100°F)

TMA Temperatura máxima permisible 425°C a 28 bar g (800°F a 405 psi g) 

Temperatura mínima permisible -29°C (-20,2°F)

PMO Presión máxima de trabajo para uso con vapor saturado 32 bar g (464 psi)

TMO Temperatura máxima de trabajo 425°C a 28 bar g (800°F a 405 psi g) 

Temperatura mínima de trabajo 0°C (32°F)

∆PMX Presión diferencial máxima

UIB30/4 30 bar (435 psi)

UIB30/5 20 bar (290 psi)

UIB30/6 12 bar (174 psi)

UIB30/8 4 bar (58 psi)

UIB30/12 1,5 bar (22 psi)

Diseñado para una presión de prueba hidráulica en frío de, como máximo: 75 bar g (1 088 psi g)

Te
m

pe
ra

tu
ra

 °C

Presión bar g

Presión psi g
Tem

peratura °F

Curva de saturación del vapor

El producto no debe 
utilizarse en esta zona.
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Nota: Antes de instalar, leer la 'Información de seguridad' en la Sección 1.

Refiriéndose a las Instrucciones de Instalación y Mantenimiento, placa características y Hoja Técnica, compruebe 
que el producto es el adecuado para las condiciones de servicio existentes:

3.1 Compruebe los materiales, valores máximos de presión y temperatura. Si el límite operativo máximo del producto 
es inferior al del sistema en el que se va a instalar, compruebe que se incluye un dispositivo de seguridad en el 
sistema para evitar una sobrepresión.

3.2 Establezca la situación correcta de la instalación y la dirección de flujo.

3.3 Cuando sea necesario, retirar todas las tapas de las conexiones y la película de plástico de protección de las placas 
de características antes de instalar en aplicaciones de vapor o de alta temperatura.

3.4 Si el purgador incorpora un tapón de drenaje y se debe cambiar por un dispositivo de drenaje, hágalo antes de 
instalar el purgador al conector de la tubería. Para desmontar el tapón o montar un dispositivo de drenaje, se 
deben usar llaves adecuadas en los planos de conexión de drenaje (13) y en los planos del tapón de drenaje (14).

3.5 El UIB puede instalarse en un conector de tubería en cualquier plano. Ver las instrucciones de Instalación y 
Mantenimiento para conectores de tubería GESTRA. 
Sacar la protección de plástico de la tapa y asegurarse que las juntas no están dañadas y los orificios limpios. Unir 
el cuerpo del UIB a la cara de junta del conector, comprobando que el purgador quede en vertical de manera que 
la cubeta siempre suba y baje en el plano vertical. 
Aplicar una cantidad adecuada de lubricante de roscas antibloqueo a las roscas de los tornillos del conector (10). 
Apretar los tornillos con los dedos asegurándose que el cuerpo del purgador está en paralelo con el conector. Apretar 
los tornillos de manera homogénea y gradual al par recomendado (ver Tabla 1). Abrir las válvulas de aislamiento 
lentamente hasta alcanzar las condiciones de trabajo normales.

3.6 Los purgadores de cubeta invertida no permiten una eliminación rápida del aire. En aplicaciones de procesos, en 
especial, esto puede producir un calentamiento lento y anegación del espacio vapor. Se requerirá un eliminador 
de aire externo en paralelo para ventear eficientemente. Los bypass deberán colocarse por encima del purgador. 
Si está por debajo, y fuga o se deja abierto, puede que desaparezca el sello de agua hacienda que se desperdicie 
vapor. Si se instala en el exterior, debe calorifugarse para evitar el efecto de las heladas.

3.7 La entrada debe ser por la parte inferior con el purgador por debajo del punto de drenaje para que se mantenga 
el sello de agua alrededor del extremo abierto de la cubeta. Cuando se instala en una tubería horizontal, debería 
preceder al purgador un pequeño tramo de caída: normalmente de 150 mm (6").

3.8 Cuando el purgador descarga a una línea de retorno de condensado cerrada o cuando hay una elevación en el 
purgador, deberá montarse una válvula de retención aguas abajo del purgador.

3.9 Si el purgador se va a instalar en un punto más elevado al punto de drenaje, se deberá usar un sifón en 'U', de 
diámetro inferior, para usar como sello. Se deberá montar una válvula de retención antes del purgador para evitar 
la pérdida del sello de agua interno.

3.10 Si el purgador se va a instalar en una aplicación de vapor sobrecalentado, se deberá instalar una válvula de retención 
en la entrada del purgador para evitar que el purgador pierda el sello de agua.
Es posible que antes de poner en marcha el purgador, sea necesario llenarlo con agua.

3.11 Comprobar que no haya fugas.

Nota 1: Si el purgador descarga a la atmósfera, deberá ser a un sitio seguro, el fluido de descarga puede estar a 
una temperatura de 100°C (212°F).

Nota 2: En todos los purgadores de vapor de descarga intermitente deben instalarse válvulas de retención.

3 Instalación
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UIB en una 
tubería horizontal

UIB en una 
tubería vertical

Fig. 3
UIB30

Purgador de vapor 
de cubeta invertida

Fig. 2

Conector de tuberías

10

1 tapa

Tabla 1 Pares de apriete recomendados

Item Parte o 
mm N m (lbf ft)

10 Tornillos del conector 9/16 A/F 30 - 35 (22 - 26)

* Extras opcionales
La tapa (1) también está disponible con un tapón 
de drenaje roscado y conexión (13 + 14) en 3/8" 
NPT, ½" NPT o ½" BSP para permitir el drenaje. 
Esta opción se ha de especificar al realizar el 
pedido.

* 13

* 14

Después de la instalación o mantenimiento comprobar que el sistema funciona correctamente. Llevar a cabo todas 
las pruebas en alarmas y dispositivos de seguridad.

Puesta en marcha 4
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Nota: Antes de realizar el mantenimiento, leer la 'Información de seguridad' en la Sección 1.

Advertencia
Las juntas interior y exterior que se usan cuando se instala o realiza el mantenimiento al UIB en un conector 
PC_ contiene un aro de refuerzo de acero inoxidable que puede causar daños si no se manipula/elimina 
correctamente.

6.1 Información general
Antes de efectuar cualquier mantenimiento aislar el purgador tanto de la entrada como de la salida y se debe permitir 
que la presión normalice a la presión atmosférica. Dejar enfriar el purgador. Antes de volver a montar, comprobar 
que las caras de unión están limpias.

6.2 Cambio del purgador:

- Asegurarse de usar las herramientas correctas y los equipos de protección adecuados.

- Para cambiar el purgador, extraiga los dos tornillos del conector (10) para extraer el purgador. 

- El nuevo purgador debe colocarse contra la cara de la junta del conector; aplicar una cantidad adecuada de 
lubricante de rosca antibloqueo a las roscas de los tornillos del conector. 

- Apriete los tornillos con los dedos y asegúrese de que el cuerpo del purgador quede paralelo al conector.

- Apretar los tornillos de manera homogénea y gradual al par recomendado (ver Tabla 1). 

- Abrir las válvulas de aislamiento lentamente hasta alcanzar las condiciones de trabajo normales. 

- Comprobar que no haya fugas.

Según entra el condensado en el purgador se forma un sello de agua dentro del cuerpo. La cubeta cuelga haciendo 
que la válvula se separe del asiento. El condensado fluye por debajo de la cubeta, llenando el cuerpo y saliendo por 
la salida de vaciado. En condiciones de carga baja o de sobrecalentamiento, el purgador puede necesitar ser cebado 
con agua antes del arranque del sistema. Cuando el vapor entra en la parte inferior de la cubeta, crea flotabilidad 
y la cubeta sube, permitiendo que la válvula se asiente e impida que el vapor se escape.
En el purgador permanece cerrado hasta que el vapor en la cubeta se haya condensado o haya salido por el orificio 
de venteo a la parte superior del cuerpo del purgador. Entonces, se hundirá haciendo que la válvula se retire de su 
asiento. El condensado acumulado sale y el ciclo se repite.
El aire que entra en el purgador en la puesta en marcha también hará que la cubeta ascienda y cierre la válvula. 
El orificio de venteo es imprescindible para permitir que el aire escape a la parte superior del cuerpo del purgador 
para su descarga por el asiento de la válvula principal. El orificio y el diferencial de presión son tan pequeños que 
hacen que el purgador sea relativamente lento descargando aire
Bajo condiciones normales el purgador descargará condensado de manera intermitente. Con cargas bajas y/o 
aplicaciones de baja presión, la descarga puede llegar a ser un 'goteo'. El condensado se descarga a temperatura 
vapor, por tanto se deben tener las precauciones necesarias en la zona de descarga.

5 Funcionamiento

6 Mantenimiento
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Fig. 5

Los UIB y UIB30H son purgadores compactos sin mantenimiento. No dispone de recambios internos. Las piezas 
de recambio disponibles se indican con línea de trazo continuo. Las piezas representadas con líneas grises no 
están disponibles como recambio.

Recambios disponibles Juegos de tornillos de conector y juntas 10, 11, 12

Cómo ordenar recambios
Al hacer el pedido debe utilizarse la descripción de la columna "Recambios disponibles" e indicar el tamaño, el 
número de modelo y la presión del purgador.

Ejemplo: 
1- Juego de tornillos conector y juntas para purgador GESTRA 
UIB30 de cubeta invertida de acero inoxidable sellado (para usar 
con conectores de tubería).

UIB30
purgador de vapor de 

cubeta invertida

Conector
de tubería10 12 11

Tabla 1 Pares 
de apriete 
recomendados

Item Parte o 
mm N m (lbf ft)

10 Tornillos del conector 9/16 A/F 30 - 35 (22 - 26)

Tabla 2 
Dimensiones de la 
conexión de drenaje 
opcional - 
Ver Fig. 1

Item Parte o 
mm

13 Conexión de drenaje 32 E/C

14 Tapón drenaje

18 A/F " NPT

22 A/F ½" NPT

22 A/F ½" BSP

Recambios 7
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